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Przegląd konserwacyjny kotła 
gazowego wiszącego 

kondensacyjnego

• Ogólne czyszczenie i konserwacja kotła, 
• Elektroda zapłonowa - kontrola i konserwacja, 
• Elektroda jonizacyjna - kontrola i konserwacja,  
• Wymiennik kotła - kontrola, 
• Palnik - kontrola i konserwacja, 
• Czujnik temp. kotła - kontrola, 
• Czujnik temp. spalin - kontrola, 
• Naczynie ciśnieniowe c.o. i c.w.u. - kontrola, ewentualne dopełnienie, 
• Zawór bezpieczeństwa c.o. i c.w.u. - kontrola, 
• Automatyka kotła - kontrola, 
• Filtr c.o. i c.w.u. - kontrola i czyszczenie,  
• Filtr gazowy przy kotle - kontrola i czyszczenie, 
• Anoda zasobnika (jeśli występuje) - kontrola, 
• Syfon kondensatu - (czyszczenie), 

• Analiza spalin.  
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